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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНИМ 
АГРЕГАТОМ 
Виконано дослідження роботи цифрової розподіленої системи керування дизель-генераторним 
агрегатом у складі автономної електроенергетичної установки з метою оцінки впливу затримок передачі 
інформаційно-керуючих пакетів по мережі на якість керування. Розроблено моделі дизельного агрегату та 
системи збудження синхронного генератора з цифровими регуляторами, що реалізовані у вигляді цифрових 
автоматів. Приведено структуру системи керування Ethernet-мережею у контурі зворотнього зв’язку та 
дистанційним регулятором, та описано методику моделювання розподілених систем керування. 
Запропоновано критерій оптимізації передачі інформаційних пакетів по мережі з метою зменшення часових 
затримок та покращення якості керування. Библ. 8, рис. 5. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОРНЫМ АГРЕГАТОМ 
Выполнено исследование работы цифровой распределенной системы управления дизель-генераторным 
агрегатом в составе автономной электроэнергетической установки с целью оценки влияния задержек 
передачи информационно-управляющих пакетов по сети на качество управления. Разработаны модели 
дизельного агрегата и системы возбуждения синхронного генератора с цифровыми регуляторами, 
реализованными в виде цифровых автоматов. Приведена структура системы управления с сетью Ethernet в 
контуре обратной связи и дистанционным регулятором, а также описана методика моделирования 
распределенных систем управления. Предложен критерий оптимизации передачи информационных пакетов по 
сети с целью уменьшения временных задержек и улучшения качества управления. Библ. 8, рис. 5. 
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INVESTIGATION OF THE QUALITY OF THE DIGITAL CONTROL SYSTEM OF DIESEL-GENERATOR 
The dependency of the quality of autonomous power system control on the delays evantuated from the 
transmission of information and control data packets is discribed by means of the analysis of the operation of the 
digital distributed control system of a diesel-generator. The models of the diesel and synchronous generator excitation 
system with the digital governors, realized as digital automata, are developed. The structure of the control system with 
Ethernet network in system feedback and a remote governor is developed. The technique of distributed control system 
simulation is discribed. The criterion of optimization of transmission of information data to increase control quality is 
proposed. References 8, figures 5. 
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Вступ 
 Зростаюча складність сучасних автономних електроенергетичних систем (АЕЕС) і 
зростання вимог до якості електричної енергії в цих системах висуває задачу ретельного 
дослідження АЕЕС на різних етапах проектування. З впровадженням цифрових розподілених 
систем керування постало питання про забезпечення заданого рівня якості керування [4]. 
Ефективність роботи систем автоматичного управління у випадку значного віддалення 
об'єкта керування деякою мірою пов'язане з породжуваною вузлами цієї системи часовою 
затримкою передачі сигналу [6]. Наявність затримки найчастіше впливає на працездатність
системи в цілому. Виключити затримки технічними засобами не завжди можливо. У цьому
випадку на перші ролі висувається необхідність теоретичної оцінки й прогнозування
затримок, а також визначення їх впливу на стійкість системи. Зростаючі обсяги
оброблюваної та переданої інформації можуть призводити до появи помилкових
спотворених даних, що тягне за собою невірні керуючі режими роботи всієї системи. Крім
того, затримка передачі інформаційно-керуючих пакетів по мережі може призводити то
погіршення якості керування збудженням генератора та обертами дизельного агрегату, що в
свою чергу призведе до погіршення якості електроенергії та порушенню режиму роботи всієї
енергосистеми. 
У даній роботі для вивчення процесів в енергосистемах і налагодження керуючих
алгоритмів застосовується комп'ютерне моделювання. В роботі [5] запропонована методика
та розроблено модель дизель-генераторної установки, але не розглянуті питання керування
при наявності запізнювання сигналу. Для рішення поставленої задачі необхідно виконати
побудову моделі дизель-генератора та їх регуляторів, між якими ввімкнена мережа як
елемент передачі даних.  
Основний матеріал
Часова затримка сигналу на шляху його проходження від відправника до одержувача
складається з декількох частин: час на обробку в кожному вузлі, час на передачу й час на
поширення сигналу. Кожний із цих етапів може бути різним по тривалості, що визначається
технічним станом мережі, різними неконтрольованими випадковими причинами. В дані
роботі вважається, що часова затримка τ є безперервною випадковою величиною, що має
певний закон розподілу. Статистичні методи аналізу дозволяють побудувати емпіричним
шляхом криву розподілу даної випадкової величини. Після того, як вона буде побудована, 
можна знайти наближену часову затримку як площу під кривою розподілу в даному
діапазоні. Якщо вдасться аналітично описати щільність імовірності даного розподілу, то
задачу про відшукання ймовірності влучення затримки в даний діапазон можна розв'язати за
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де τ – часова затримка, f(τ)– щільність імовірності випадкової величини τ. 
Об'єктом керування є обмотка збудження синхронного генератора та дизельний
агрегат з регулятором обертів. Керування дизель-генератором відбувається через мережний
інтерфейс контролером автоматизації, в якому програмно реалізований алгоритм керування. 
На рис.1 представлена структурна схема розподіленої системи керування з дистанційним
регулятором. 
Лінія затримки вносить
запізнювання сигналу на величину Т, яка
залежить від інтервалу дискретизації ν й
інтенсивності запитів λ: 
),(  fT . 
В роботі [4] описані причини, 
через які інтервали вибірки при
цифровому керуванні не можна вважати
однаковими. Також обгрунтовано, що в
такому випадку аналітичний аналіз
поведінки цифрових систем керування
досить складно виконати, тому
прийнятним є імітаційне моделювання. 
Моделювання роботи систем керування
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реалізований у вигляді цифрового автомату в мікроконтролері, та варіюванням часових 
інтервалів між зміною станів автомату. Моделі системи збудження синхронного генератора 
та дизельного агрегату, що розроблені у пакеті Matlab Simulink [1, 8], представлено на рис.2.  
При заміні безперервних регуляторів цифровими моделі, представлені на рис.2, 
будуть гібридними [7], які характеризуватимуться змінним значенням запізнювання в 
сигналах керування. Тобто в системі керування наявний цифровий регулятор зі змінним 











де Kp – коефіцієнт підсилення, Td – постійна часу інтегрування. 
Рис.2 
Реалізація цифрової системи керування збудженням генератора у вигляді діаграми 
станів цифрового автомату представлена на рис. 3, а. 


















де K – коефіцієнт підсилення; 
T1, T2, T3 – постійні часу регулятора.  
Після виконання z-перетворення, передатна функція цифрового регулятора при 










При зменшенні періоду дискретизації в 10 разів, передатна функція регулятора 










На рис. 3, б, представлений граф переходів цифрового автомату, що реалізує 












У якості характеристик непостійності цього параметру приймається стандартне












Якщо коефіцієнт варіації менше 30 %, то це означає, що вибірка досить компактна, 
тобто часова затримка змінюється в невеликому діапазоні. 
Основними показниками якості роботи регулятора, які обчислюються по перехідній
характеристиці, є перерегулювання, коливальність, інтегральна оцінка [2, 3]. В роботі для






Залежність інтегрального покажчика критерію якості керування від затримки передачі
інформаційно-керуючих пакетів на віддалений регулятор системи збудження синхронного
генератора представлена на рис. 3, а. Залежність інтегрального критерію якості керування від
затримки передачі інформаційно-керуючих пакетів на віддалений регулятор обертів
дизельного агрегату представлений на рис. 3, б. 
а Б) 
Рис. 4 
49№4 (147) 2016 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ • ЭНЕРГЕТИКА • ЭНЕРГОАУДИТ
НТП И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
а б 
Рис. 3 
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Як видно з графиків, при збільшенні величини запізнювання якість керування 
погіршуєься. Таким чином, для керування об'єктами автоматизації в режимі реального часу 
необхідно мінімізувати затримки передачі пакетів по мережі. Цього можна досягти пошуком 
оптимального маршруту передачі повідомлень, оптимізації алгоритмів обробки потоків у 
вузлах мережі, розподіл потоків на класи обслуговування з метою виділення найбільш 
пріоритетних [6]. В роботі ставиться задача мінімізації часу передачі інформаційно-
керуючих пакетів по мережі. 
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як інтенсивність потоку в k-тому каналі. 



















де m – число каналів;  
U – сумарна швидкість надходження повідомлень;  
Ск – пропускна здатність k-того каналу;  
1/μ – середня довжина повідомлень (у бітах). 













































де Sij – будь-який перетин графа, що розділяє i-у й j-у вершини. Причому λijk >0. 
Використовуючи відомий метод невизначених множників Лангранжа, маємо функцію 















































де γSij – множник Лагранжа. Для пошуку оптимуму диференціюємо вираз (2) і прирівнюємо до нуля. 
Рівняння вирішується відносно λijk  при застосуванні чисельного методу. Інший підхід у 
рішенні поставленого завдання полягає в наступному. Розглядається мережа комутації 
пакетів. Топологія мережі описується матрицею С розміру n×n, елементи якої мають 
значення пропускних здатностей каналів зв'язку між i-м і j-м вузлами. Матриця є 
симетричною з нульовими вузлами й ненегативними недіагональними елементами. Якщо Cij 
– Cji > 0, то існує канал зв'язку із пропускною здатністю Cij біт/с, що зв'язує i-й і j-й вузли
мережі. Потоки повідомлень передбачаються пуассоновськими з інтенсивностями ir
повідомлень у секунду. Середня довжина повідомлень (пакетів) у мережі дорівнює 1/μ. Для
кожного вузла відома середня інтенсивність потоку повідомлень Y1. При передачі пакетів по






де u-інтенсивність потоку повідомлень [1/c];
С – ефективна пропускна здатність каналу зв'язку [біт/сек];   
1/μ – середня довжина повідомлення [біт];
Якщо i-й вузол з'єднується каналами зв'язку з іншими вузлами, то задача оптимального
розподілу потоку формулюється в такий спосіб. Позначимо через uij інтенсивності потоку
повідомлень із i-го вузла в j-й в [1/с]. При цьому uij = 0, якщо Cij (немає зв'язку). Умовою









        (3)
і нерівності
,0 ijij uC         (4)
де ri – інтенсивність повідомлень від i-го вузла; yi – інтенсивність повідомлень від
одного вузла до іншого, зміст якого полягає в тому, що всі повідомлення повинні знаходити
своїх адресатів. 






















          (5)
Задача оптимізації полягає у визначенні таких uij, які задовольняють обмеженням (3) і
(4), і мінімізують функціонал (5). Для аналітичного рішення задачі використовується
методом множників Лагранжа. Диференціюючи по тим uij, для яких Cji > 0, одержуємо в




















































Система (6) вирішується чисельним методом. Атрибути, пов'язані з каналами передачі
даних і ресурсами, а також параметри, асоційовані з маршрутизацією, у сукупності являють
собою набір керуючих змінних, які можуть бути модифіковані для того щоб привести
мережу в бажаний стан. 
На рис.5 представлені осцилограми сигналів на виході цифрового регулятора при
різних значеннях часової затримки: 1 – часова затримка відсутня; 2 – затримка 40 мс.; 3 – 
затримка 80 мс. 
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Рис.5 
Заключення 
 Моделювання об'єкту керування припускає використання асинхронного обміну 
інформацією між додатками, які працюють на різних комп'ютерах. У розглянутому випадку 
використовується клієнт-серверна архітектура. Для керування об'єктами автоматизації в 
режимі реального часу необхідно мінімізувати затримки передачі пакетів по мережі. Цього 
можна досягти пошуком оптимального маршруту передачі повідомлень, оптимізації 
алгоритмів обробки потоків у вузлах мережі, розподіл потоків на класи обслуговування з 
метою виділення найбільш пріоритетних. При рішенні задач оптимізації інформаційних 
потоків необхідно виділити критерії оптимізації. До критеріїв оптимізації можна віднести 
величину затримки передачі пакета між двома вузлами мережі, швидкість передачі, обсяг 
переданих даних, завантаженість інформаційного каналу, надійність передачі даних. Однак 
оптимізація одного параметра може призвести до погіршення якості керування технічними 
засобами автоматизації АЕЕС. Оптимізація часу передачі пакетів по мережі вимагає 
збільшення швидкості передачі та застосування каналів із широкою смугою пропускання, а 
також швидкодіючих маршрутизаторів. Разом з тим, коефіцієнт завантаженості каналу 
передачі при цьому буде невеликим. Зменшення обсягу переданих даних, у свою чергу, може 
привести до погіршення якості керування. Отже при рішенні задач оптимізації необхідно 
враховувати всі перераховані фактори. 
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